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E.26            PLANTA LUMINARIA BLOQUE 2 - N1
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NOTAS GENERALES:

1. NO ESCALE ESTOS DIBUJOS.  VER LOS DOCUMENTOS

ARQUITECTÓNICOS PARA LA LOCALIZACIÓN EXACTA DE LOS

DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS.

2.REFIERASE A LOS PLANOS DEL SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO Y DE PLOMERÍA PARA REQUERIMIENTOS

ADICIONALES.

3.PARA LOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN LA PROTECCIÓN MÍNIMA

SERÁ 1POLO-15 AMPS, 2 #12, 1 #12 TIERRA. PARA LOS CIRCUITOS DE

Y POTENCIA TOMACORRIENTES  LA PROTECCIÓN MÍNIMA SERÁ

1POLO-20 AMPS, 2 #10, 1 #12 TIERRA.  EL TAMAÑO MÍNIMO DE LA

TUBERÍA SERÁ  3/4" SINO SE INDICA LO CONTRARIO.

4. TODOS LOS CIRCUITOS, INCLUYENDO LOS DE ILUMINACIÓN

TENDRÁN SU CABLE DE TIERRA VERDE, CALCULADO SEGÚN EL

ARTICULO 250.122 DEL CÓDIGO NFPA 70.

5. TUBERÍAS CARGANDO MAS DE UN CIRCUITO SOLO PUEDEN

TENER SEIS(6) CIRCUITOS COMO MÁXIMO. LA CAÍDA DE TENSIÓN

DEBE SER CALCULADA  SEGÚN EL CÓDIGO.

6. SE DEBE PROVEER UN NEUTRO SEPARADO  (CADA FASE CON SU

NEUTRO) PARA LOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN ATENUADOS Y

PARA LOS DISPOSITIVOS CON TIERRA AISLADA.

7. TODOS LOS TOMACORRIENTES UBICADOS A 15 CMS O MENOS DE

UN FREGADERO O LAVAMANOS DEBERÁ SER DEL TIPO  G.F.I.

8. LOS INTERRUPTORES PARA LA ILUMINACIÓN DEBEN SER

UBICADOS LO MAS CERCA POSIBLE  (SIEMPRE Y CUANDO LA

CONSTRUCCIÓN LO PERMITA) DE LADO DE APERTURA DE LA

PUERTA. ESTA LOCALIZACIÓN DEBE SER CONSISTENTE PARA TODO

EL PROYECTO. EN CASO DE QUE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN

LOS PLANOS DIFIERA,  LO ANTES EXPUESTO ESTARÁ POR ENCIMA

DE LA MISMA.

9. LOS TOMACORRIENTES DEL SISTEMA CRITICO DEBEN SER

TAGEADOS CON EL NUMERO DEL CIRCUITO Y EL NOMBRE DEL

PANEL DE DONDE SON ALIMENTADOS.

10. LA ALIMENTACIÓN  PARA LOS PAQUETES DE EMERGENCIA DE LAS LUMINARIAS QUE LO

CONTIENEN,  ESTA INDICADA CON UN NUMERO QUE HACE REFERENCIA A L CIRCUITO Y AL

PANEL AL CUAL PERTENECE.  ESTO SIGNIFICA QUE ESTAS BATERÍAS DE EMERGENCIA

LLEVAN UN POTENCIAL Y UN NEUTRO DIFERENTE A LOS DEL BALASTRO NORMAL,  ESTO

NO SE INDICA EN LA CANTIDAD DE CABLES EN LA TUBERÍA PARA EVITAR CONFUSIÓN.

11. CUALQUIER PENETRACIÓN (PASANTES) A TRAVÉS DE LOSAS,

PAREDES  O CUALQUIER OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL, NO DEBE

EJECUTARSE ANTES DE SER COORDINADA CON LOS INGENIEROS

CIVILES.  ESTAS PENETRACIONES DEBERÁN SELLARSE CON

MATERIALES CORTANTES DE FUEGO, SEGÚN LO EXIJAN LOS

CÓDIGOS LOCALES.

12. PARA LOS  CIRCUITOS NO MOSTRADOS EN ESTOS PLANOS

ASEGURARSE DE QUE EL CABLE DE TIERRA SEA CALCULADO SEGÚN

EL ARTICULO 250 DEL CÓDIGO (TABLA 250.122).

13. CÓDIGO DE COLORES A UTILIZARSE EN LOS CABLES SEGÚN EL

ARTICULO 200.6 DEL CÓDIGO:

208Y/120V:

FASE A     NEGRO

FASE B     ROJO

FASE C     AZUL

NEUTRO   BLANCO

TIERRA    VERDE

480Y/277 V:

FASE A     MARRÓN

FASE B     NARANJA

FASE C     AMARILLO               TIERRA= Equipment grounding conductor

NEUTRO   GRIS

TIERRA     VERDE

14. APLICACIÓN DE VÍAS Y TUBOS  INDICADAS PARA ESTE PROYECTO:

A) EXTERIOR:

1.- EXPUESTAS: ACERO RÍGIDO O IMC

2.- EMPOTRADAS: ACERO RÍGIDO O IMC

3.- SOTERRADAS: PVC SCH-40 (MAS LO PERMITIDO POR LOS CÓDIGOS   LOCALES).

4.- PARA EQUIPOS QUE VIBRAN: LMFC

5.- CAJAS Y GABINETES: NEMA 250, TIPO 3R

A) INTERIOR:

1.- EXPUESTAS: EMT

2.- EMPOTRADAS: PVC SCH-40 (MAS LO PERMITIDO POR LOS CÓDIGOS   LOCALES).

3.- UBICACIONES  HÚMEDAS O MOJADAS: ACERO RÍGIDO

4.- CAJAS Y GABINETES: NEMA 250, TIPO 1R, A EXCEPCIÓN DE LAS ÁREAS HÚMEDAS EN

DONDE SE INDICA NEMA 250, TIPO 4 NO METÁLICO.

15. EL CONTRATISTA ELÉCTRICO ES RESPONSABLE DE LAS

MODIFICACIONES REALIZADAS A ESTOS PLANOS Y DE  CAMBIOS

   EJECUTADOS EN OBRA QUE NO CORRESPONDAN A LO INDICADO EN LOS MISMOS.

NOTAS DE LA SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA:

1. NO TODA LA SIMBOLOGÍA PRESENTA EN ESTA LEYENDA ES NECESARIAMENTE USADA.

2. LAS ALTURAS DESMONTAJE INDICADAS  JUNTO A LA SIMBOLOGÍA DEBEN SER

RESPETADAS,  AL MENOS QUE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENTIENDA NECESARIO

HACER AJUSTES EN LAS MISMAS.

3. UTILICE COMO REFERENCIA LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA ASEGURARSE DE

LAS DIMENSIONES DE LAS ÁREAS Y DE LAS ALTURA DE MONTAJE DE LOS DISPOSITIVOS

ELÉCTRICOS INCLUYENDO LAS LUMINARIAS.

A.                PORTADA

Luminaria en techo protegida

LEYENDA DE SÍMBOLOS
DESCRIPCIÓNSÍMBOLO

Interruptor Simple

Interruptor Doble

Luminaria de Techo

Luminaria Empotrada en Pared

S

Luminaria de Emergencia

Interruptor TripleSABC

Luminaria Empotrada en Pared

Interruptor 3 Vías

Interruptor Piloto

Interruptor PulsadorS

SP

SABC,3W

S Interruptor Combinado

Panel Eléctrico
PD

Canalización en techo

Señalización de Circuito

Canalización sube a siguiente nivel

Canalización en piso

Iluminación de parqueos

SAB

Tomacorriente Doble 110 V
Aterrizado a 0.30 m de NPT.

Tomacorriente 220 V
Aterrizado a 0.30 m de NPT

Tomacorriente Doble 110 V
Aterrizado a nivel de piso.

Canalización en Piso

Tomacorriente Doble 110 V
 Aterrizado a 2.60 m de NPT.

Tomacorriente Doble 110 V
Aterrizado GFCI sobre
meseta.

GFCI
Tomacorriente Doble 110 V
Aterrizado para extractor.E

Tomacorriente 220 V
Aterrizado a 0.30 m
de NPT

Waterproof (a prueba
de agua)

WPGround Fault Circuit Interrupter
(Interruptor de falla a tierra)

GFCI

RE Registro Eléctrico Metálico
Empotrado

RC Registro de Comunicación
Metálico Empotrado

Salida de intercom a 1.20 m
 de NPT

Salida de Télefono/Data
a 0.30 m de NPT

Salida de Antena a
0.30 m de NPT

Salida de Télefono/Data a
2.60 m de NPT

Salida de Antena a
2.60 m de NPT

Salida de cámara en poste
 metálico.

Registro de Aire acondicionado Split

Aire Acondicionado Split

Ubicación de Base Hormigón Simple

para Unidad Condensadora

Escotillas de Acceso a Techo

Pozo de inspéccion.Aterrizaje de columna

Transformador PAD MOUNT 

Panel Board Eléctrico  Hacia equipos Eléctricos

Cables de cobre desnudo

Cables de cobre desnudo

Barra de Tierra.

Molde Termofundido en L.

Calibre # 2/0 AWG

Varilla de Cobre Para Tierra. 
5/4" de Diámetro por 8' 

Calibre # 1/0 AWG

Molde Termofundido en T.

de profundidad. de Superficie

Rango De VisIón De Cámara
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DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

RE

REGISTRO ELECTRICO EN SUELO

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

4500k

PLANTA GENERAL DE

Planta General de Luminarias, Primer Nivel. 

1

Esc. 1:200
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DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

RE

REGISTRO ELECTRICO EN SUELO

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

PLANTA GENERAL DE

1
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SALIDA EXTRACTOR DE AIRE EN TECHO

LAMP. LED 45W, 3600 LUM. 80-200V

DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

PLANTA GENERAL DE

Planta General de Luminarias, Tercer Nivel 
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ARQ. ANDY J. ZAPATA
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ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo
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Arq. Paúl Toca
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Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

LUMINARIAS N3



SALIDA EXTRACTOR DE AIRE EN TECHO

LAMP. LED 45W, 3600 LUM. 80-200V

DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'
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SALIDA EXTRACTOR DE AIRE EN TECHO

LAMP. LED 45W, 3600 LUM. 80-200V

DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

SALIDA EXTRACTOR DE AIRE EN TECHO

LAMP. LED 45W, 3600 LUM. 80-200V

DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'
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ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA
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ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

07

07

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

TOMACORRIENTES  N1



RAMPA 03

ESTACIONAMIENTOS  NIVEL 2

ESTACIONAMIENTOS NIVEL 2M

NÚCLEO B
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NÚCLEO C
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Patinillo 
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Presurizado
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DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

RE

REGISTRO ELECTRICO EN SUELO

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

PLANTA GENERAL DE

Planta General de Tomacorrientes, Segundo Nivel
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Esc. 1:200
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ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca
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08

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

TOMACORRIENTES N2
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 Y TC. 120V  CDE  NORMAL

TUBERÍA PARA TC DE UPS 

PLANTA GENERAL DE

Planta General de Tomacorrientes,Tercer Nivel

1

Esc. 1:200

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018
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Ing. Carlos Miguel Báez
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FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca
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Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

TOMACORRIENTES N3
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PLANTA GENERAL DE

Planta General de Tomacorrientes,Tercer Nivel

1

Esc. 1:200

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez
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E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

10

10

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

TOMACORRIENTES N3
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DESCRIPCION

LEYENDA

SIMBOLOGIA

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA

NOTA: ESTE SISTEMA DE CAMARA VA CONECTADO A UN CENTRO DE CONTROL (CCTV)

Planta General de CCTV, Primer Nivel

1

Esc. 1:200

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez
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PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

11

11

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

PLANTA GENERAL DE CCTV - N1 
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NOTA: ESTE SISTEMA DE CAMARA VA CONECTADO A UN CENTRO DE CONTROL (CCTV)

DESCRIPCION

LEYENDA

SIMBOLOGIA

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA DE PARED

O DE TECHO, ANGULO DE 180 GRADOS

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA EN 

TECHO, ANGULO DE 360 GRADOS

Planta General de CCTV, Segundo Nivel.

1

Esc. 1:200

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018
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INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez
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PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

12

12

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

PLANTA GENERAL DE CCTV - N2 
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NOTA: ESTE SISTEMA DE CAMARA VA CONECTADO A UN CENTRO DE CONTROL (CCTV)

DESCRIPCION

LEYENDA

SIMBOLOGIA

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA DE PARED

O DE TECHO, ANGULO DE 180 GRADOS

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA EN 

TECHO, ANGULO DE 360 GRADOS

Planta General de CCTV, Tercer Nivel

1

Esc. 1:200

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018
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INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez
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ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ
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Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;
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NOTA: ESTE SISTEMA DE CAMARA VA CONECTADO A UN CENTRO DE CONTROL (CCTV)

DESCRIPCION

LEYENDA

SIMBOLOGIA

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA DE PARED

O DE TECHO, ANGULO DE 180 GRADOS

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA EN 

TECHO, ANGULO DE 360 GRADOS

PLANTA GENERAL DE CCTV - N4 

Planta General de CCTV, Cuarto Nivel
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MINISTERIO DE OBRAS
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DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES
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ING. GEANCARLOS GONZALEZ
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ARQ. ANDY J. ZAPATA
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Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez
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Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada
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LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ
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Ing. Eugenio Tejada
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E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

18

18

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

AIRE ACONDICIONADO

N4
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DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

RE

REGISTRO ELECTRICO EN SUELO

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

4500k

PLANTA LUMINARIA

Planta de Luminarias  Bloque1 - N1

1

Esc. 1:75

BLOQUE 1 - N1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-
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t
a

s
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s
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s
 
m
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e
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o
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o
.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

19

19

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada
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DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

RE

REGISTRO ELECTRICO EN SUELO

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

PLANTA LUMINARIAS N2

Planta Luminarias Bloque 1 - N2

Esc. 1:75

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-
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E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

20

20

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

BLOQUE 01

1
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TR-02

SALIDA EXTRACTOR DE AIRE EN TECHO

LAMP. LED 45W, 3600 LUM. 80-200V

DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

PLANTA LUMINARIAS N3

Planta Luminarias Bloque 01 - N3 

1

Esc. 1:75

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
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s
 
l
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m
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d
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.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

21

21

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

BLOQUE 01
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SALIDA EXTRACTOR DE AIRE EN TECHO

LAMP. LED 45W, 3600 LUM. 80-200V

DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

PLANTA LUMINARIAS N4

Planta Luminarias Bloque 01-N4

Esc. 1:75

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:
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o
d
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s
 
l
a
s
 
m

e
d
i
d
a
s
 
e
s
t
á
n
 
e
n
 
m

e
t
r
o
s
,
 
a
 
m

e
n
o
s
 
q
u
e
 
s
e
 
i
n
d
i
q
u
e
 
l
o
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

22

22

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

BLOQUE 01

1
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PS3

PS3-03

PS3-07

PS1-09

PS3-07

PS3-05

PS3-01

PS3-04

PS3-06

DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

RE

REGISTRO ELECTRICO EN SUELO

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

4500k

PLANTA LUMINARIAS S3

Planta Luminarias Bloque 02-S3

1

Esc. 1:150

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-
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E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

23

23

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

BLOQUE 02

AutoCAD SHX Text
1-Ducto de  " pvc 12" pvc Hacia todos los niveles Para comunicar los 3w y 4w

AutoCAD SHX Text
1-Ducto de  " pvc 12" pvc Hacia todos los niveles Para comunicar los 3w y 4w
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PS2

PS2-02

PS2-03

PS2-01

PS2-08

PS2-07

PS2-09

PS2-11

PS2-10PS2-12

DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

RE

REGISTRO ELECTRICO EN SUELO

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

4500k

PLANTA LUMINARIAS S2

Planta Luminarias Bloque 02- S2

1

Esc. 1:150

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
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s
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E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

24

24

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

BLOQUE 02

1
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DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

RE

REGISTRO ELECTRICO EN SUELO

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

4500k

PLANTA LUMINARIAS S1

Planta Luminarias Bloque 2 - S1

1

Esc. 1:150

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018
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INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez
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DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

25

25

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

BLOQUE 02
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DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

RE

REGISTRO ELECTRICO EN SUELO

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

4500k

PLANTA LUMINARIAS N1

Planta Luminarias Bloque 02-N1

Esc. 1:150

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez
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DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

26

26

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

BLOQUE 02

1
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DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

RE

REGISTRO ELECTRICO EN SUELO

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-
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DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

27

27

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

PLANTA LUMINARIAS N2

Planta Luminarias Bloque 02- N2

1

Esc. 1:150

BLOQUE 02
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DESCRIPCION

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA SOTERRADA O EN CANALIZACION  

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA TOMACORRIRENTE  DOBLE 120V

SALIDA TOMACORRIRENTE  DOBLE 120V

SOBREPISO

SALIDA PARA: DATA, TC.120V  DE  UPS, 

 Y TC. 120V  CDE  NORMAL

TUBERÍA PARA TC DE UPS 

SALIDA EXTRACTOR DE AIRE EN TECHO

LAMP. LED 45W, 3600 LUM. 80-200V

DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

PLANTA LUMINARIAS N3

Planta Luminarias Bloque 02- N3

1

Esc. 1:150

BLOQUE 02

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
a
s
 
l
a
s
 
m

e
d
i
d
a
s
 
e
s
t
á
n
 
e
n
 
m

e
t
r
o
s
,
 
a
 
m

e
n
o
s
 
q
u
e
 
s
e
 
i
n
d
i
q
u
e
 
l
o
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

28

28

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

1
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S

SALIDA EXTRACTOR DE AIRE EN TECHO

LAMP. LED 45W, 3600 LUM. 80-200V

DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

PLANTA LUIMINARIA - BLOQUE 2 - N4

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
a
s
 
l
a
s
 
m

e
d
i
d
a
s
 
e
s
t
á
n
 
e
n
 
m

e
t
r
o
s
,
 
a
 
m

e
n
o
s
 
q
u
e
 
s
e
 
i
n
d
i
q
u
e
 
l
o
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
.

E-

DGE

HOJA:

DE
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PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

29

29

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

Planta Luminarias Bloque 2 - N4 

1

Esc. 1:150
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SALIDA EXTRACTOR DE AIRE EN TECHO

LAMP. LED 45W, 3600 LUM. 80-200V

DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

PLANTA TOMACORRIENTE BLOQUE 1 - N1

Planta Tomacorriente Bloque 1 - N1 

1

Esc. 1:75

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
a
s
 
l
a
s
 
m

e
d
i
d
a
s
 
e
s
t
á
n
 
e
n
 
m

e
t
r
o
s
,
 
a
 
m

e
n
o
s
 
q
u
e
 
s
e
 
i
n
d
i
q
u
e
 
l
o
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

30

30

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada



+3.25

S

+3.25
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PLANTA DE TOMACORRIENTES BLOQUE 1 - N2

Planta Tomacorrientes Bloque 1 - N2

1

Esc. 1:75

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
a
s
 
l
a
s
 
m

e
d
i
d
a
s
 
e
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t
á
n
 
e
n
 
m

e
t
r
o
s
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e
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e
 
i
n
d
i
q
u
e
 
l
o
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

31

31

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

LEYENDA DE SÍMBOLOS
DESCRIPCIÓN

NIVEL DE PISO TERMINADO

SÍMBOLO

+0.00
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TR-02

DESCRIPCION

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA SOTERRADA O EN CANALIZACION  

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA TOMACORRIRENTE  DOBLE 120V

SALIDA TOMACORRIRENTE  DOBLE 120V

SOBREPISO

SALIDA PARA: DATA, TC.120V  DE  UPS, 

 Y TC. 120V  CDE  NORMAL

TUBERÍA PARA TC DE UPS 

PLANTA DE TOMACORRIENTES BLOQUE 1 - N3

Planta Tomacorrientes Bloque 1 - N3 

1

Esc. 1:75

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
a
s
 
l
a
s
 
m

e
d
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s
 
e
s
t
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n
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m
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e
 
i
n
d
i
q
u
e
 
l
o
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

32

32

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada
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PLANTA TOMACORRIENTES  BLOQUE 1 - N4

Planta Tomacorrientes Bloque 1 - N4

1

Esc. 1:75

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
a
s
 
l
a
s
 
m

e
d
i
d
a
s
 
e
s
t
á
n
 
e
n
 
m

e
t
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o
s
,
 
a
 
m
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n
o
s
 
q
u
e
 
s
e
 
i
n
d
i
q
u
e
 
l
o
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

33

33

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada
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SALIDA EXTRACTOR DE AIRE EN TECHO

LAMP. LED 45W, 3600 LUM. 80-200V

DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA LAMP. LED TIPO CAMPANA DE 150W

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA EN MURO Y TECHO 

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

TUBERÍA SOTERRADA  

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

SALIDA LAMP. LED 2x32W, 6"x4'

PLANTA TOMACORRIENTE  N1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
a
s
 
l
a
s
 
m

e
d
i
d
a
s
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n
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i
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u
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l
o
 
c
o
n
t
r
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r
i
o
.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

34

34

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

Planta Tomacorrientes Bloque 02- Nivel 2

1

Esc. 1:150



NÚCLEO B

NÚCLEO C

S

S

NÚCLEO B

NÚCLEO C

S

S

PN2

DESCRIPCION

SALIDA DE TOMACORRIENTE 110V

SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA DE INTERRUPTOR THREE WAY

H= 0.40MTS. S.N.P.T.

RED

SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR WAY

SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE

REGISTRO ELECTRICO EN PARED

RE

REGISTRO ELECTRICO EN SUELO

LEYENDA

SIMBOLOGIA

SALIDA DE LUZ CENITAL

SALIDA APLIQUE LED PARA PARED 15W

PLANTA TOMACORRIENTE N2 - BLOQUE 2

Planta General de Tomacorriente N2 - Bloque 2

1

Esc. 1:150

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
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s
 
l
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m
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o
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E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

35

35

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada
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Nota: Se instalara un sistema de control de que regule la velocidad
de los ventiladores de acurdo al cumulo de CO emitido.
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Nota: Se instalara un sistema de control de que regule la velocidad
de los ventiladores de acurdo al cumulo de CO emitido.
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HOJA:
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PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

47

47

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

1

Esc. 1:75

Planta de CCTV  Bloque1 - N1

1

Esc. 1:75
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1
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena
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PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

48

48

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

PLANTA DE CCTV - BLOQUE 1- N2
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Planta de CCTV - Bloque 1 - N3 

1

Esc. 1:75

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena
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ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

49

49

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

PLANTA DE CCTV - BLOQUE 1- N3
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PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

50

50

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

Planta de CCTV Bloque 1 - N4

1

Esc. 1:75

PLANTA DE CCTV - BLOQUE 1- N4
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SIMBOLOGIA

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA

NOTA: ESTE SISTEMA DE CAMARA VA CONECTADO A UN CENTRO DE CONTROL (CCTV)

Planta de CCTV Bloque 2 - S3
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Esc. 1:150

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

51

51

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

PLANTA DE CCTV - BLOQUE 2- S3
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NOTA: ESTE SISTEMA DE CAMARA VA CONECTADO A UN CENTRO DE CONTROL (CCTV)
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SIMBOLOGIA

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA DE PARED
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CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA EN 

TECHO, ANGULO DE 360 GRADOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

52

52

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

Planta de CCTV Bloque 2 - S2

1

Esc. 1:150

PLANTA DE CCTV - BLOQUE 2- S2
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NOTA: ESTE SISTEMA DE CAMARA VA CONECTADO A UN CENTRO DE CONTROL (CCTV)

DESCRIPCION

LEYENDA

SIMBOLOGIA

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA EN PARED

O EN TECHO, ANGULO DE 180 GRADOS

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA EN 

TECHO, ANGULO DE 360 GRADOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena
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-

INDICADA
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Ing. Carlos Miguel Báez
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ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

53

53

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

Planta de CCTV Bloque 2 - S1

1

Esc. 1:150

PLANTA DE CCTV - BLOQUE 2- S1
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DESCRIPCION

LEYENDA

SIMBOLOGIA

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA

NOTA: ESTE SISTEMA DE CAMARA VA CONECTADO A UN CENTRO DE CONTROL (CCTV)

Planta de CCTV - Bloque 2 - N1

1

Esc. 1:150

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

54

54

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

PLANTA DE CCTV - BLOQUE 2- N1



NÚCLEO B

NÚCLEO C

T

é

c

n

i
c

o

+

3

.

2

5

E

s

c

a

l
e

r

a

 

M

e

t

á

l
i
c

a

NÚCLEO B

NÚCLEO C

T

é

c

n

i
c

o

+

3

.

2

5

E

s

c

a

l
e

r

a

 

M

e

t

á

l
i
c

a

NOTA: ESTE SISTEMA DE CAMARA VA CONECTADO A UN CENTRO DE CONTROL (CCTV)

DESCRIPCION

LEYENDA

SIMBOLOGIA

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA DE PARED

O DE TECHO, ANGULO DE 180 GRADOS

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA EN 

TECHO, ANGULO DE 360 GRADOS

Planta de CCTV - Bloque 2 - N2 

1

Esc. 1:150

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
a
s
 
l
a
s
 
m

e
d
i
d
a
s
 
e
s
t
á
n
 
e
n
 
m

e
t
r
o
s
,
 
a
 
m

e
n
o
s
 
q
u
e
 
s
e
 
i
n
d
i
q
u
e
 
l
o
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

55

55

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

PLANTA DE CCTV - BLOQUE 2- N2



N

Ú

C

L

E

O

 

A

B

a

ñ

o

s

A

s

e

o

T

é

c

n

i
c

o

NÚCLEO B

NÚCLEO C

V

e

s

t

í

b

u

l

o

1

.

6

5

1

.

6

5

S

S

E

s

c

a

l
e

r

a

 

M

e

t

á

l
i
c

a

S

S

N

Ú

C

L

E

O

 

A

B

a

ñ

o

s

A

s

e

o

T

é

c

n

i
c

o

NÚCLEO B

NÚCLEO C

V

e

s

t

í

b

u

l

o

1

.

6

5

1

.

6

5

S

S

E

s

c

a

l
e

r

a

 

M

e

t

á

l
i
c

a

S

S

NOTA: ESTE SISTEMA DE CAMARA VA CONECTADO A UN CENTRO DE CONTROL (CCTV)

DESCRIPCION

LEYENDA

SIMBOLOGIA

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA DE PARED

O DE TECHO, ANGULO DE 180 GRADOS

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA EN 

TECHO, ANGULO DE 360 GRADOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
a
s
 
l
a
s
 
m

e
d
i
d
a
s
 
e
s
t
á
n
 
e
n
 
m

e
t
r
o
s
,
 
a
 
m

e
n
o
s
 
q
u
e
 
s
e
 
i
n
d
i
q
u
e
 
l
o
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

56

56

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

Plano de CCTV Bloque 2 - N3

1

Esc. 1:150

PLANTA DE CCTV - BLOQUE 2- N3



NÚCLEO B

S

NÚCLEO C

1

.

6

5

1

.

6

5

S

NÚCLEO B

S

NÚCLEO C

1

.

6

5

1

.

6

5

S

P
U

4
A

U
P

S
1

B
P

S
1

B
P

D
S

1

P
N

4
A

T

R

-

0

3

P

B

1

P

B

2

R-2x4mt

d1/2Ø bx

2.34mts

d3/4Ø mt

6.49mts

R-5x5x2mt

d3/4Ø mt

12.68mts

R-5x5x2mt

R-5x5x2mt

d3/4Ø mt

21.64mts

d 1Ø mt

7.45mts

R-5x5x2mt

d 1Ø mt

10.02mts

d 1Ø mt

19.69mts

R-5x5x2mt
R-5x5x2mtR-5x5x2mt

d1/2Ø bx

0.49mts

d1/2Ø bx

1.65mts

d1/2Ø bx

1.37mts

d1/2Ø bx

0.59mts

d1/2Ø bx

2.12mts

d 1Ø mt

8.97mts

R-5x5x2mtR-5x5x2mt

DVR

d

 
3

/
4

Ø

 
m

t

1

0

.
4

8

m

t
s

R-2x4mt

d

 
3

/
4

Ø

 
m

t

8

.
4

5

m

t
s

NOTA: ESTE SISTEMA DE CAMARA VA CONECTADO A UN CENTRO DE CONTROL (CCTV)

DESCRIPCION

LEYENDA

SIMBOLOGIA

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA DE PARED

O DE TECHO, ANGULO DE 180 GRADOS

CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA EN 

TECHO, ANGULO DE 360 GRADOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
a
s
 
l
a
s
 
m

e
d
i
d
a
s
 
e
s
t
á
n
 
e
n
 
m

e
t
r
o
s
,
 
a
 
m

e
n
o
s
 
q
u
e
 
s
e
 
i
n
d
i
q
u
e
 
l
o
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

57

57

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

Planta de CCTV Bloque 2 - N4

1

Esc. 1:150

PLANTA DE CCTV - BLOQUE 2- N4



NÚCLEO B

NÚCLEO C

S

8.27

2
.
1
0

0.70

S

S

8

.
1

3

1

.
7

5

5

.
1

0

4

.
2

4

1

.
7

0

2

.
4

0

2

.
0

3

NÚCLEO B

NÚCLEO C

S

8.27

2
.
1
0

0.70

S

S

8

.
1

3

1

.
7

5

5

.
1

0

4

.
2

4

1

.
7

0

2

.
4

0

2

.
0

3

CONDUCTOR  DESNUDO

AWG 2/0  7/16

SOFT-DRAWN, 28 HILOS

CONDUCTOR  DESNUDO

AWG 2/0  7/16

SOFT-DRAWN, 28 HILOS

CONDUCTOR  DESNUDO

AWG 2/0  7/16

SOFT-DRAWN, 28 HILOS

CONDUCTOR  DESNUDO

AWG 2/0  7/16

SOFT-DRAWN, 28 HILOS

CONDUCTOR  DESNUDO

AWG 2/0  7/16

SOFT-DRAWN, 28 HILOS

SISTEMA DE ATERRIZAJE

DE 3 VARILLAS DE COBLE

5

8

"X8'

SISTEMA DE ATERRIZAJE DE 3

VARILLAS DE COBLE  

5

8

"X8'

SISTEMA DE

ATERRIZAJE DE 3

VARILLAS DE COBLE

5

8

"X8'

MASTER GROUND

MG-1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
a
s
 
l
a
s
 
m

e
d
i
d
a
s
 
e
s
t
á
n
 
e
n
 
m

e
t
r
o
s
,
 
a
 
m

e
n
o
s
 
q
u
e
 
s
e
 
i
n
d
i
q
u
e
 
l
o
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

58

58

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

Planta Canalizacion - N1

1

Esc. 1:150

PLANTA CANALIZACION N1



S

S

S

S
E

C
B

E
-
0

2

E
C

B
E

-
0

1

A
T

S
-
0

1

E
C

B
-
0

2

E
C

B
-
0

1

SWBD

PBP1

PB3

MASTER GROUND

MG-2

G1

G2

TR-01

P
B

4

P
S

1

1-DUCTO 4"Ø

EMT EN TECHO

4-DUCTO 3"Ø

2-DUCTO 2"Ø

2-DUCTO 1-1/2"Ø

20-DUCTO 1"Ø

EMT EN TECHO

1-DUCTO 1-1/2"Ø

9-DUCTO 1"Ø

EMT EN TECHO

4-DUCTO 3"Ø

2-DUCTO 2"Ø

4-DUCTO 1"Ø

EMT EN TECHO

HACIA CUARTO

TECNICO NUCLEO A

RE--36"X36"X10"

2-DUCTO 2"Ø

EMT EN TECHO

2-DUCTO 2"Ø

EMT EN TECHO

2-DUCTO 2"Ø

EMT EN  PATINILLO

PLATEA EN HORMIGON ARMADO

PARA BASE TANQUE  DE COMBUSTIBLE (7,000 Gls.)

A DISEÑAR POR EL INGENIERO ESTRUCTURAL

DIQUE EN HORMIGON ARMADO H=0.50 Mts. S.N.P.T.

PARA CONTENCION DE LA TOTALIDAD DEL VOLUMEN

DEL TANQUE (7,000 Gls.) EN CASO DE UN POSIBLE

DERRAME DE COMBUSTIBLE.

A DISEÑAR POR EL INGENIERO ESTRUCTURAL

VISTA EN PLANTA

TANQUE PRINCIPAL

 DE COMBUSTIBLE

7,000 Gls. 72"Ø x 100"L x 1/4" EN H.N.

CON PATAS METALICAS H=9"

BAJA A CUARTO DE PLANTA EN S1

NO ESCALA

TANQUE DE

COMBUSTIBLE

TANQUE DIARIO I

TANQUE DIARIO 2

RSD-36"X36"X10"

RE-52"X52"X14"

RSD-36"X36"X10"

RE-52"X52"X14"

RE-52"X52"X14"

RSD-36"X36"X10"

RE-52"X52"X14"
RE-52"X52"X14"

RE-52"X52"X14"

RSD-36"X36"X10"
RSD-36"X36"X10"

RSD-36"X36"X10"

RE-36"X36"X10"

RE-36"X36"X10"

1-DUCTO 1-1/2"Ø

9-DUCTO 1"Ø

EMT EN PATINILLO

1-DUCTO 1-1/2"Ø

5-DUCTO 1"Ø

EMT EN PATINILLO

RE-52"X52"X14"

4-DUCTO 3"Ø

2-DUCTO 2"Ø

1-DUCTO 1-1/2"Ø

11-DUCTO 1"Ø

EMT EN TECHO

4-DUCTO 3"Ø

2-DUCTO 2"Ø

6-DUCTO 1"Ø

EMT EN TECHO

RSD-36"X36"X10"

RE-36"X36"X10"

PE

RE-52"X39"X52"

RE-52"X39"X52"

1-DUCTO 3"Ø

ZANJA TIPO Z4

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
a
s
 
l
a
s
 
m

e
d
i
d
a
s
 
e
s
t
á
n
 
e
n
 
m

e
t
r
o
s
,
 
a
 
m

e
n
o
s
 
q
u
e
 
s
e
 
i
n
d
i
q
u
e
 
l
o
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

59

59

BLOQUE 2 

BLOQUE 1

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

Planta Canalizacion - S1

1

Esc. 1:150

PLANTA CANALIZACION S1

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
TR-1 PAD MOUNTED TRANSFORMER 1000KVA, 65ºC, OA 12470-480Y/277V, 3  60HZ95KV BIL ± 2-2½% TAPS



10.60

0.20

2
.
0
5

3
.
2
5

DUCTO DE ACERO GAIVANIZADO

0.6X0.6 MTS

SALIDA DE AIRE

CALIENTE

MOFLER

10.60

0.20

6
.
7

0

AISLADOR DE VIBRACIONES,

TIPO Y CANTIDADES

RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.

TUBO DE

ESCAPE

3
.
9

2

CUARTO

ELECTRICO

DUCTO DE ACERO GAIVANIZADO

0.6X0.6 MTS

4
.
8

7

CUARTO ELÉCTRICO 

N

E

C

E
C

B
E

-
0

2

E
C

B
E

-
0

1

A
T

S
-
0

1

E
C

B
-
0

2

E
C

B
-
0

1

SWBD

PBP1

PB3

MASTER GROUND

MG-2

G1

G2

TR-01

P
B

4

P
S

1

2
.
5
4

REGISTRO PRIM. EN TECHO

EMT 1m x1.20m x1.20m

TUBERÍA EMT-PVC

DE PVC 3" EN ZANJA

IC-302 HACIA POSTE PP01

10.65

0.6000

4
.
8
2

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ing. Francisco Reyes Aracena

NOVIEMBRE 2018

-

INDICADA

66

ESTADO DOMINICANO

Arq. Paúl Toca

Ing. Carlos Miguel Báez

-

-

N
o

t
a

s
:

T
o
d
a
s
 
l
a
s
 
m

e
d
i
d
a
s
 
e
s
t
á
n
 
e
n
 
m

e
t
r
o
s
,
 
a
 
m

e
n
o
s
 
q
u
e
 
s
e
 
i
n
d
i
q
u
e
 
l
o
 
c
o
n
t
r
a
r
i
o
.

E-

DGE

HOJA:

DE

FECHA

PROYECTO No.

ARCHIVO

ARQUITECTO A CARGO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIC.GONZALO CASTILLO TERRERO

MINISTERIO DE OBRAS

ARQ. TAMMY VILLAR

DIRECTORA GRAL. DE EDIFICACIONES

REPÚBLICA  DOMINICANA

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:

ESCALA:

REVISIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. GEANCARLOS GONZALEZ

ENCARGADO DE DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES

ARQ. ANDY J. ZAPATA

ENCARGADA DE DISEÑO Y CALCULO DE  ESTRUCTURAS DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. KEIRIN G. VARGAS JIMÉNEZ

PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

EQUIPO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL:

PLANOS ESTRUCTURALES:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO SANITARIO:

PLANOS SANITARIOS:

TÍTULO DE DIBUJO:

PROPIETARIO:

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Arq. Marco E. Del Rosario L.

Arq. Katherine Hernández

Arq. Alexandra Marrero

Arq. Roselin Santana

Arq. Linette Castillo

FECHA: 

Arq. Paúl Toca

01

60

60

Arq. Maite Ceballos

Arq. Paola Martinez

Arq. Lenin Nuñez

Ing. Ramon Mejia; Ing. Omar Larrauri;

Ing. Eugenio Tejada

DETALLES GENERALES

PLANTA  CUARTO GENERADORES

1

Esc. 1:150

DETALLE CUARTO GENERADORES

2

Esc. 1:150

VISTA LATERAL  CUARTO GENERADORES

3

Esc. 1:150

SECCIÓN DETALLE CUARTO GENERADORES

4

Esc. 1:150

AutoCAD SHX Text
CG

AutoCAD SHX Text
DUCTO PARA SACAR AIRE CALIENTE Y GASES DE ESCAPE SOBRE EL TECHO DEL PRIMER NIVEL

AutoCAD SHX Text
TR-1 PAD MOUNTED TRANSFORMER 1000KVA, 65ºC, OA 12470-480Y/277V, 3  60HZ95KV BIL ± 2-2½% TAPS

AutoCAD SHX Text
DUCTO PARA SACAR AIRE CALIENTE Y GASES DE ESCAPE POR EL TECHO DEL PRIMER NIVEL



7
"

8
"

4
3
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0.15

PLATEA EN HORMIGON ARMADO

PARA BASE TANQUE  DE COMBUSTIBLE (7,000 Gls.)

A DISEÑAR POR EL INGENIERO ESTRUCTURAL

3
.
6

5

0.15

0
.
1

5

DIQUE EN HORMIGON ARMADO H=0.50 Mts. S.N.P.T.

PARA CONTENCION DE LA TOTALIDAD DEL VOLUMEN

DEL TANQUE (7,000 Gls.) EN CASO DE UN POSIBLE

DERRAME DE COMBUSTIBLE.

A DISEÑAR POR EL INGENIERO ESTRUCTURAL

1.001.00 2.54

4.84

0
.
5

0
0

.
5

0

4
.
9

5

0
.
1

5

0
.
5

0

A RESPIRADERO ABIERTO A LA ATMOSFERA

DE TANQUES DE COMBUSTIBLE 2"Ø

CON MALLA INTERIOR  OPW 23-0033

Y SUBE A 13´ MINIMO SOBRE N.P.T.

A CONTENEDOR DE DERRAME PARA LLENADO

REMOTO OPW 211 RMOT FILL DE 15 GALS.,

1 x 2"Ø BOOTED WITH LEGS OPW

6211R-151B2LD + INLET 2 x 2 SPOUT

ADAPTOR OPW 633AST-2061 + LOCKABLE

DUST CAP OPW 634BK-0090

A SENSOR DE ALARMA REMOTO DE ALTO

NIVEL OPW 144TA-0100, LOCALIZADO EN EL

CONTENEDOR DE DERRAME REMOTO OPW 211

RMOT

TANK FLANGE DISPONIBLE

4"Ø H.N.

CON TAPON MACHO

A BG1

2"Ø

TANK FLANGE 6"Ø H.N.

EMERGENCY VENT

OPW201M-6061,

MALE TYPE

OPCIONAL VISOR  DE CRISTAL

CON VALVULA Y ACCESORIOS, 1/2"Ø,

CON MALLA DE PROTECCION, INSTALAR

TAPON CIEGO, EN CASO CONTRARIO

PATAS METALICAS

VALVULA DE BOLA ½"Ø

OPW 21BV-0050

DRENAJE DE FONDO

TANK FLANGE 1"Ø

DIQUE EN HORMIGON ARMADO H=0.50 Mts. S.N.P.T.

PARA CONTENCION DE LA TOTALIDAD DEL VOLUMEN

DEL TANQUE (7,000 Gls.) EN CASO DE UN POSIBLE

DERRAME DE COMBUSTIBLE.

A DISEÑAR POR EL INGENIERO ESTRUCTURAL

PLATEA EN HORMIGON ARMADO

PARA BASE TANQUE  DE COMBUSTIBLE (7,000 Gls.)

A DISEÑAR POR EL INGENIERO ESTRUCTURAL

0
.
5

0

0
.
5

0

TANQUE DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL

DETALLE INSTALACION

No Escala

2

EL-26

PARA GENERADORES

VISTA EN PLANTA

TANQUE PRINCIPAL

 DE COMBUSTIBLE

7,000 Gls. 72"Ø x 100"L x 1/4" EN H.N.

CON PATAS METALICAS H=9"

NO ESCALA

TANK

FLANGE 4"Ø

TANK

FLANGE 1/2"Ø

TANK

FLANGE 1/2"Ø

PATAS

METALICAS

TANQUE DE

COMBUSTIBLE

VISTA EN ELEVACION

TANQUE PRINCIPAL

 DE COMBUSTIBLE

1,000 Gls. 72"Ø x100"L x 1/4" EN H.N.

CON PATAS METALICAS H=9"

NO ESCALA

VISTA EN ELEVACION

TANQUE PRINCIPAL

 DE COMBUSTIBLE

7,000 Gls. 72"Ø x 100"L x 1/4" EN H.N.

CON PATAS METALICAS H=9"

NO ESCALA

TANK FLANGE 4"Ø PARA SUCCION DE

COMBUSTIBLE DOUBLE TAPPED TANK

BUSHING OPW 53 0036 4" x 2",

VALVULA ANTISIFON OPW 199 ASV-2200

G1

A CONTENEDOR DE DERRAME PARA LLENADO

REMOTO OPW 211 RMOT FILL DE 15 GALS.,

1 x 2"Ø BOOTED WITH LEGS OPW

6211R-151B2LD + INLET 2 x 2 SPOUT

ADAPTOR OPW 633AST-2061 + LOCKABLE

DUST CAP OPW 634BK-0090

A SENSOR DE ALARMA REMOTO DE ALTO

NIVEL OPW 144TA-0100, LOCALIZADO EN EL

CONTENEDOR DE DERRAME REMOTO OPW 211

RMOT

TANK FLANGE 6"Ø H.N.

EMERGENCY VENT

OPW201M-6061,

MALE TYPE

OPCIONAL VISOR  DE CRISTAL

CON VALVULA Y ACCESORIOS, 1/2"Ø,

CON MALLA DE PROTECCION, INSTALAR

TAPON CIEGO, EN CASO CONTRARIO

PATAS METALICAS

VALVULA DE BOLA ½"Ø

OPW 21BV-0050

DRENAJE DE FONDO

TANK FLANGE 1"Ø

0
.
5

0

A RESPIRADERO ABIERTO A LA ATMOSFERA

DE TANQUES DE COMBUSTIBLE

2"Ø CON MALLA INTERIOR  OPW 23-0033

Y SUBE A 13´ MINIMO SOBRE N.P.T.

TANK FLANGE DISPONIBLE

4"Ø H.N. CON TAPON MACHO

E INSTRUMENTACION

DIAGRAMA DE PROCESO

No Escala

4

EL-26

1"Ø H.N.

BG1

BOMBA DE COMBUSTIBLE

ELECTRICA DE PALETAS ROTATIVA

(ROTARY VANES) AUTOCEVANTE,

CAPACIDAD DE SUCCION 17'

15 GPM, MOTOR 800W, 120V, 60HZ,

CONEXIONES CON BRIDAS DE 1"

2
"
Ø

 
H

.
N

.

VALVULA DE BOLA OPW 21BV-0200

FULL PORT TWO WAY, SELLO DE TEFLON,

2"Ø

TANK FLANGE 4"Ø PARA SUCCION DE

COMBUSTIBLE DOUBLE TAPPED TANK

BUSHING OPW 53 0036 4" x 2",

VALVULA ANTISIFON OPW 199 ASV-2200

6
"

2"Ø H.N.

0
.
5

0

MANGUERA FLEXIBLE

UNION UNIVERSAL

FBG1

FILTRO DE COMBUSTIBLE

+ TRAMPA DE AGUA RACOR

900FH30 (30 MICRON), 90GPH

VALVULA DE RETENCION

MATCO-NORCA 521N-05

1"

FILTRO DE COMBUSTIBLE

CON MALLA 60

VIKING LID-EASE BASKET TYPE

F-1010 IIRN014 (60 MESH)

1"Ø H.N.

FUEL SUPPLY DIP TUBE 1"Ø

DTG1

TANQUE COMBUSTIBLE

 USO DIARIO

336 Gls.

NO ESCALA

VALVULA SOLENOIDE 1"Ø

ASCO 8210G054

120VAC/OPW21BV

VALVULA DE BOLA OPW 21BV-0100

FULL PORT TWO WAY, SELLO DE

TEFLON, 1"Ø

VISTA EN ELEVACION

TANQUE PRINCIPAL

 DE COMBUSTIBLE

7,000 Gls. 72"Ø x 100"L x 1/4" EN H.N.

CON PATAS METALICAS H=9"

NO ESCALA

1"Ø H.N.

1"Ø H.N.

TEE DE CEBADO, CON TAPON

1
"
Ø

 
H

.
N

.

SE REPITE PARA GENERADOR G2

VALVULA DE BOLA OPW 21BV-0100

FULL PORT TWO WAY, SELLO DE

TEFLON, 1"Ø

VALVULA DE BOLA OPW 21BV-0100

FULL PORT TWO WAY, SELLO DE

TEFLON, 1"Ø

VALVULA DE BOLA OPW 21BV-0100

FULL PORT TWO WAY, SELLO DE

TEFLON, 1"Ø

VISTA EN  PLANTA

TANQUE COMBUSTIBLE USO DIARIO DT1

336 Gls.

NO ESCALA

TANQUE DE COBUSTIBLE USO DIARIO

DE DOBLE PARED (OPEN TOP BASIN)

CON CONTROLADOR PARA BOMBA

336GLS 24" x 36" x 48"

VISTA EN  ELEVACION

TANQUE COMBUSTIBLE USO DIARIO DT1

336 Gls.

NO ESCALA

No Escala

3

EL-26

NOTAS:

1- TODAS LAS TUBERIAS USADAS EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE SERAN DE HIERRO

NEGRO (H.N.) CARBON STEEL ASTM A-53/A-53M TYPE E GRADE A SCHEDULE 40

2-  LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DE USO DIARIO EN SU CONSTRUCCION DETECCION

DE DERRAME AL 150%.

60"

36"

36"

36"

36"

60"

TANK FILL 3/8"Ø TO 1"Ø

EMERGENCY VENT

FUEL SUPPLY DIP TUBE 1"Ø

FUEL RETURN 1"Ø

OVERFLOW 1"Ø

NORMAL VENT 2"Ø

CONTAINMENT DRAIN 3/8"Ø

EMERGENCY VENT

FUEL SUPPLY DIP TUBE 1"Ø

TANK FILL 3/8"Ø TO 1"Ø

FUEL RETURN 1"Ø

OVERFLOW 1"Ø

NORMAL VENT 2"Ø

FUEL SUPPLY DIP TUBE 1"Ø

NORMAL VENT 2"Ø

CONTAINMENT DRAIN 3/8"Ø

36"
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MASTER GROUND MG-1

HACIA VARILLA EN

ATERRIZAJE

HACIA PANEL PB1

VARILLA DE TIERRA

5/8" X 8', CU

HACIA ATERRIZAJE

BARRA MASTER GROUND

Conductor  Desnudo

AWG 2/0  7/16

SOFT-DRAWN, 28 Hilos

Diam. 

Requerido

Apisonado

Relleno

PVC

Arena

 20 Cms

Cinta de Aviso

106.7Cms.

61Cms.

20 Cms

Diam. Requerido

7.6Cmts.

15.2 Cms.

CABLE DE TIERRA

1X3''ØTELEFONO

2X3''Ø CABLE TV

ZANJA TIPO Z4

Varilla

5/8" x 8'

3.65mts

3.65mts

3.65mts

HACIA PANEL PB2

HACIA PANEL PB4

HACIA PANEL PB3N

HACIA PANEL PB4N

OTROS

NIVEL DE PISO

0.30 M

ZANJA

COLUMNA

DETALLE CONEXION CABLE DE TIERRA A VARILLA

ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCION OBRA CIVIL

 BARRA DE TIERRA

Barra de tierra redonda

Agujero de seguridad de1"

al centro de la tapa

12"Ø.x24"L

Tapa de hierro galvanizado de  5/16 "

conductor de la red

soldadura CADWELD

con molde tipo GT 

Terreno

de tierra

DETALLE DE CONEXION

A CABLE DE TIERRA "D7"

BARRA DE ATERRIZAJE TERMOSOLDADA

NO ESCALA

MOLDE THERMOWELD

CB-7-M779 CON

FUNDENTE No. 115

CONDUCTOR DE

COBRE DESNUDO

No. 2/0-28 HILOS

SOFT DRAWN

BARRA DE COBRE 1/4" X 4" X 12" HOYOS

3/8"Ø THERMOWELD 38-6326-03

CABLE-VARILLA "D1"

DETALLE DE ATERRIZAJE

NO ESCALA

MOLDE

THERMOWELD

CR-1-M516, CON

FUNDENTE No. 90

DETALLE DE ATERRIZAJE TIPO  

"CRUZ" CABLE-CABLE "D2"

NO ESCALA

CABLE-VARILLA-CABLE "D4"

DETALLE DE ATERRIZAJE TIPO

"T" CABLE-CABLE "D3"

DETALLE DE ATERRIZAJE  

NO ESCALA

NO ESCALA

ATERRIZAJE "D51 y D52"

DETALLE DE TERMINAL PARA

NO ESCALA

DETALLE DE ATERRIZAJE TIPO

CABLE-CABLE "D34"

NO ESCALA

MOLDE THERMOWELD

CC-1-M206, CON FUNDENTE 65

CONDUCTOR DE COBRE

DESNUDO No. 2/0-28 HILOS

SOFT DRAWN

MOLDE THERMOWELD

CC-2-M232, CON FUNDENTE

No. 90

CONEXION

TERMOSOLDADA

TAPA DE SEGURIDAD

NIVEL DE TERRENO

ELECTRODO

DE COBRE

5/8"x8'

ASIENTO DE

ARENA

D-52 TERMINAL DE COBRE OFFSET PARA

CONEXION CUANDO SEA A BARRA DE

ATERRIZAJE 3/16" X 1" CON 1 AGUJERO

3/8"Ø THERMOWELD 38-4150-00

D-51 TERMINAL DE COBRE OFFSET

PARA CONEXION CUANDO SEA A

EQUIPOS 1/4" X 1" CON 2 AGUJEROS

1/2"Ø THERMOWELD 38-4158-00

D51, D52 MOLDE

THERMOWELD CB-1-M980

FUNDENTE No. 65

ELECTRODO DE

ATERRIZAJE DE

5/8"x8' CU

MOLDE THERMOWELD

CR-2-M559

CON FUNDENTE No. 115

REGISTRO PARA

POZO DE PRUEBA O

DE INSPECCION

DE COMBUSTIBLE "D6"

DETALLE ATERRIZAJE TANQUE

NO ESCALA

SOLDADURA EXOTERMICA

THERMOWELD TIPO CS-23 MOLDE

CABLE-ESTRUCTURA M-2540

FUNDENTE 115

DETALLE DE POZO DE PRUEBA

NO ESCALA

VARILLA DE

CONSTRUCCION 

DE LA ESTRUCTURA

NO ESCALA

NO ESCALA

DE TRES VARILLAS DE COBRE

SISTEMA DE ATERRIZAJE

NO ESCALA

3/8"X8'

NO ESCALA

CONDUCTOR DE COBRE

DESNUDO No. 2/0-28 HILOS

SOFT DRAWN

CONDUCTOR DE COBRE

DESNUDO No. 2/0-28 HILOS

SOFT DRAWN

CONDUCTOR DE COBRE

DESNUDO No. 2/0-28 HILOS

SOFT DRAWN

CONDUCTOR DE COBRE

DESNUDO No. 2/0-28 HILOS

SOFT DRAWN

ELECTRODO DE

COBRE 5/8"x8'

CONDUCTOR DE COBRE

DESNUDO No. 2/0-28 HILOS

SOFT DRAWN

DETALLE ATERRIZAJE TANQUE DE COMBUSTIBLE

NO ESCALA

CONECTOR TERMINAL

1/4" X 1" CON 2 AGUJERO

1/2"Ø  THERMOWELD

38-4158-00

TANQUE DE COMBUSTIBLE

PIEZA METALICA

SOLDADA A TANQUE

HACIA ELECTRODO DE TIERRA

MASTER GROUND MG-2

HACIA VARILLA EN

ATERRIZAJE

HACIA ECBE-1

HACIA G1

HACIA ATS-01

HACIA SWBD

HACIA PANEL PBP1

HACIA PANEL PB3

HACIA G2

NO ESCALA

HACIA ECBE-2

HACIA ECB-1

HACIA ECB-2

HACIA PANEL PS1

HACIA TR-1
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DIAGRAMA UNIFILAR

SPD4

SPD3

DESCRIPCION
SIMBOLO

LEYENDA

SPD1

SURGE PROTECTIVE DEVICE (SDP1)

NOMINAL SYSTEM VOLTAGE: 480Y/277V, 3ø, 4W, GROUND, 60HZ

- TYPE 2 INTEGRATED MOUNTED SPD UL LISTED (ANSI/UL 1449 3rd EDITION)

- SHORT CIRCUIT CURRENT RATING (SCCR): 100kA SYMMETRICAL @ 480V

- SURGE CURRENT RATING: 300kA/PHASE (150kA/MODE)

- NOMINAL DISCHARGE CURRENT RATING (In): 20kA

- MAXIMUN CONTINOUS OPERATING VOLTAGE RATING (MCOV):

  L-N: 320V, L-G: 320V, N-G: 320V, L-L: 640V

- PROTECTION MODES: L-N, L-G, N-G, L-L

- VOLTAGE PROTECTION RATING (VPR):

  L-N: 1000V, L-G: 1000V, N-G: 1000V, L-L: 2000

SPD2

WITHSTAND AND CLOSING RATING
WCR

DEVICE FUNCTION

LEGEND

SST

LSIA

ZSI

SOLID STATE SERIES TRIP

LONG TIME, SHORT TIME, INSTANTANEOUS, GROUND

FAULT ALARM, NEUTRAL SENSOR, ZONE SELECTIVE

INTERLOCKING WHEN INDICATED

ZONE SELECTIVE INTERLOCKING

ST
SHUNT TRIP

NOTA:

1- TRIANGULO (Δ) INDICA SEPARATE VERTICAL SECTION,

VER NEC 700.10(B)(5)a.

2- ASTERICO (   ) INDICA ALIMENTADOR SUMINISTRADO E 

INSTALADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO.

3- LOS GABINETES PDU TIENEN TRANSFORMADORES DE

AISLAMIENTO POR LO QUE SON SISTEMAS DERIVADOS

SEPARADOS, Y DEBEN CONECTARSE DIRECTAMENTE A LA

MALLA DE TIERRA.

*

PDU
GABINETE POWER DISTRIBUTION UNIT

NOTAS DISEÑO

a. La instalación de todos los equipos y dispositivos

indicados en estos planos deberá ser realizada de

acuerdo a las reglamentaciones e indicaciones del

"NATIONAL ELECTRICAL CODE" (NEC), en su más

reciente versión.

b. Las cargas establecidas para los utensilios y equipos

indicados están basadas en lo indicado por el NEC y la

Placa de especificaciones o "Nameplates" de los equipos

según los fabricantes.

c. Los tomacorrientes deberán tener Polos de Tierra, y los

que están ubicados en los Baños deberán ser del tipo

denominado GFCI, con interruptor integrado para fallas a

tierra.

d. Las salidas Telefónicas, estarán entrelazadas mediante

tubería de PVC de ø3/4".

e. Las salidas de Televisión, estarán entrelazadas mediante

tubería de PVC de ø3/4".

f. Este diseño y sus cálculos de carga fueron elaborados

según todas las indicaciones y recomendaciones del NEC

en sus Artículos 210, 220, 230.
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